7 o, Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem ",
: Centrum hygienickych laboratofi iia\"%/ia/ﬁ;’;
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ZkuZebni laborator ¢.1388 akreditovana CIA el
podie GSN EN ISO/IEC 17025:2005 L 1388

Protokol o zkousce ¢. 35989/2018

Podzemni a povrchova voda

Zakaznik: Obec Velky Osek
Revoluéni 36
281 51 Velky Osek

Vzorek &islo : 35989/2018

Objednavka &islo 1 18/04/17

Termin odbéru od do 1 17.4.2018 9:10 -

Misto odbéru : Velky Osek, mineralni vrt

Matrice : voda podzemni

Odbér provedl : Moravkova Markéta - pracovnik ZU
Pracovisté P4 U Nemocnice, 280 02 Kolin 3

Zplsob odbéru : SOP VZ 001 Odbér vzorkt pitnych vod

Typ odbéru : odbér vzorku je akreditovany

Ugel odbéru : kontrola

Datum pfijmu 1 17.4.2018 10:15

Analyzy zahajeny dne 1 17.4.2018

Analyzy ukonéeny dne : 23.4.2018

Rozsah udélené akreditace:
Chemické, fyzikalni, mikrobiologické, senzorické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidd, biclogickych materiall, odpadi, azbestu,
ovzdu&i. Odbéry. Analyzy vyluhi pevnych material(, stérd, interiér(l vozidel. Testy toxicity. Méfeni faktor( prostiedi, kontrola

sterilizatorl a dezinfeké&nich prostfedkd. Plny rozsah je uveden v pfiloze platného akreditaéniho osvédéeni vydaného CIA pro
zku3ebni laborator €.1388.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorkd, které byly
pfedmétem zkou$eni. Laboratof na pozadani poskytne udaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech.

"

Schvalil : Krejéova Petra Bc.
vedouci laboratorniho servisu pracovisté P4 \
Kolin, U Nemocnice E-mail: petra.krejcova@zuusti.cz tel.:321739013 mobil:602193681 \%

\&

Datum vystaveni protokolu: 27.4.2018
Protokol vyhotovil: Krejova Petra Bc.  E-mail:petra.krejcova@zuusti.cz tel.:321739013 mobil:602193681
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Protokel o zkousce . 35989/2018

ze dne 27.4.2018

Méreni na misté odbéru v terénu

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkeusky | Prac. | Akr
pH 8,3 10,2 SOP 033 P4 A
teplota vzorku 12,0 °C 10,2 SOP 042 P4 A
Vysledky zkouSek - chemicka vySetfeni
Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. |Akr.
Fe {Zelezo) 208 mg 15% SOP 201,01 &astaA | P12 A
amonné jonty 575 mg/l 10% SOP 002 ¢ast B P12 A
barva <5 mgit Pt SOP 071 &astF Pi2 A
dusi¢nany <4 mgh SOP 071 &astA P12 A
dusitany <0,02 mgl SOP 071 8ast A P12 A
chut’ {vyb) nestanoveno SOP 052 P11 A
konduktivita 496 mS/m 2% SOP 011 P12 A
ach nepiijateiny SOP 062 P11 A
celkovy organicky uhlik (TOGC) 307 mgf 15% SOP 307 P12 1A
zakal 14,1 ZF(n) 10% SOP 044 P12 [ A
Vysledky zkousek - mikrobiologicka vyetfeni
Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. |Akr
Escherichia coli 0] KTJ/100ml SOP 800 P12 A
koliformni bakterie 0 KTJ#100mt S0P 900 P12 A
podty kolonil ptj 22°C 0 KTJ/ml SOP 508 P12 A
oty kolonii pfi 36°C 0 KTJimi SOP go8 P12 A

Text k hodnoté ukazatele : chuf {vyb) : chut neposuzovana, pach nepfijateiny

A - akreditovana zkoudka

<-pod mezl stanovitelnosti pousité metody, SOP - standardni operadni postup, Akr. - akreditace

ZU - Zdrav.istav se sidlem v Ustl nad Labem, § - subdodavka, Z- proved!| zakaznik - provozovatel =
DH-doporugena hodnota {min.zadouci, optim. rozmezi), MH-mezni hodnota, NMH-nejvyssi mezni hodnota
MH*-nehodnocena mezni hodnota Ukazatele oznadené "I" jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou.
Zkratky hodnot a jednotek:  KTJ - kolonie tvoiici jednotka, ZF(n) - jednotka zakalu nefelometricky

Limit (zdroj pro provedeni interpretace): Vyhlaska MZd &. 423/2001 Sb.,

Metody v sloupei Akr.:
Vysvétlivky a zkratky:

Nejistota méfeni: Uvedend nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnost.

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienol jako rozsifena nejistota s koefictentern roziifen k=2, co? pro

normaint rozdélen] odpovidé pravdépodobnosti pokryti piiblizng 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfenl vyjadrena jako
95 % konfiden&nl meze (intervalu spolehfivosti) vyjadtujici variabilitu Poissonova rozdélen,

Opravnéni iaboratofe: Laboratof je zpiisobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkugebni postupy. Laboratof ma
priznan flexibilni rozsah akreditace. Laboratof mize modifikovat své metody zkouseni, roz§ifovat rozsah zkaudenych parametril
a/nebo aplikovat zkougku na jiny pfedmet akreditace za piedpokladu, Ze princip méfeni ziistava zachovan,

Pfehled vzorkovacich metod:

SOP VZ 001 {CSN EN iSO 5867-1, $SN EN 150 5667-3, CSN EN IS0 5667-5, CSN EN 1SO 5667-7, &SN EN 1SO 5667-14, CSN EN 150
5667-16, GSN EN IS0 19458, Vyhlaska MZ OR & 252/2004 Sh. v platném znéniy

Ptehled zkusebnich metod:

SOP 002 84st B (GSN 1SO 7150-1, predpis firmy Merck)

SOP 011 (CSN EN 27888)

S0P 023 (C3N 15O 10523)

SOP 042 (CSN 75 7342)

50P 044 {CSN EN I1SO 7027-1)

SOP 062 (TNV 75 7340, CSN EN 1822)

SOP 071 cast A
SOP 071 84stF
SOP 201.01 &ast A

(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firernni Iiteratura fy. Thermo Fisher Scientific Oy}
{literatura firmy Perkin Elmer / HPST, &SN EN ISC 11885)

S0P 307 (CSN EN 1484)
SOP 800 (CSN EN 150 9308-1, CSN 75 7837)
SOP 908 (CSN EN ISO 6222)
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waww. zuusti.cz Protoko! o zkou3ce &, 35989/2018  ze dne 27.4.2018

Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracovisteé) :

P12 - Pracovi§té P12 Frantiska Kloze 2316, 272 01 Kladno
P4 - Pracovisté P4 U Nemocnice, 280 02 Kolin 3

P11 - Pracovisté P11 Zavodni 94, 360 06 Karlovy Vary

Konec vysiedkové &asti protokolu o zkousce
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